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La presente investigación busca determinar la influencia que tienen las variables de entrada en un 
ciclo combinado de potencia para la generación de electricidad mediante la utilización de un 
simulador. Para ello se comparó las temperaturas mínimas y máximas que alcanza cada región 
natural del Ecuador, así como la presión atmosférica de dicha región, para determinar su 
influencia en el rendimiento del sistema, las variables de entrada se las fijo: temperatura a la salida 
de la cámara de combustión fue igual a la temperatura de flama adiabática referencial, temperatura 
a la salida de la turbina de gas: 11790 C, temperatura de gases de escape en intercambiador de 
calor: 488.50 C, relación de flujo de vapor por flujo de aire: 0.17 kg/s, temperatura y presión al 
ingreso de la turbina de vapor: 11510 C y 450 psi de presión., temperatura a la salida de la turbina 
de vapor: 121.30 C y una presión de 30 psi. 
Posterior se realizó la simulación, obteniendo finalmente un ciclo combinado de potencia que 
genera 899.2 KW, utilizando metano como combustible alcanzando una eficiencia del 50%. Esta 
eficiencia aumenta a medida que aumenta el flujo de alimentación del aire al compresor, y a 
medida que la  temperatura ambiente del aire de alimentación disminuye. Siendo las variables 
más influyentes: presión y temperatura del aire al ingreso del compresor, combustible utilizado 
en la cámara de combustión, relación de   compresión, presión del fluido al ingreso de la turbina 
de vapor, así como su temperatura, y presión del fluido al ingreso del intercambiador de calor.  
 
 
Palabras clave: <INGENIERIA Y TECNOLOGIA QUIMICA>, <TECNOLOGIA DE LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES>, <CICLO COMBINADO DE POTENCIA> 
<TERMOELÉCTRICAS> <GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD> <VARIABLES DE 
















The present research aims to determine the influence of the input variables in a combined power 
cycle for the generation of electricity through the use of a simulator. For this, the minimum and 
maximum temperatures reached by each natural region of Ecuador were established, as well as 
the atmospheric pressure of said region, engineering calculations were made to know the value of 
the design variables, obtaining as follows: 
Air temperature at the combustion chamber outlet: 1963 C, temperature at the gas turbine outlet: 
1179 C, exhaust gas temperature in heat exchanger: 488.5 C, steam flow rate by air flow: 0.17 
kg/s, temperature and pressure at the inlet of the steam turbine: 1151 C and 450 psi of pressure, 
temperature at the outlet of the steam turbine: 121.3 C and a pressure of 30 psi. 
Followed the simulation with these variables taking into account the thermodynamic 
considerations, finally obtaining a combined power cycle that generates 899.2 Kw with a 
calculation base of 1 Kg / s of dry air, using methane as fuel reaching an efficiency of 50%. This 
efficiency increases as the air supply flow to the compressor is increased, and at a lower ambient 
air temperature. The most influential variables are: pressure and air temperature at the compressor 
intake, fuel used in the combustion chamber, compression ratio, fluid pressure at the entrance of 
the steam turbine, as well as its temperature, and fluid pressure upon entry of the heat exchanger. 
 
 
Keywords: <CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING >, <INDUSTRIAL 
PROCESS TECHNOLOGY>, < POWER COMBINED CYCLE> <THERMOELECTRIC 
PLANTS> <GENERATION OF ELECTRICITY> <DESIGN VARIABLES> 



















1. DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
1.1 Identificación del Problema  
 
Según datos del Balance Nacional de Energía Eléctrica (2017) el Ecuador produce  8015,19 MW 
de potencia total para el consumo local y de exportación. Siendo 58.82% de energía renovable 
distribuida en: 56.33% hidráulica, 0.26% eólica, 0.33% fotovoltaica, 1.8% biomasa y 0.09 biogás. 
Y no renovables 41.18%,  dividida en: 23.92% térmica MCI, 11.92% térmica turbo gas y 5.76% 
térmica turbo vapor. Por motivos de crecimiento poblacional en el Ecuador el consumo de energía 
ha sufrido un aumento en el uso nacional de 22733.22 GWh, repartida en: 32% consumo 
residencial, 16.89% comercial, 24.85% industrial, 5.31% alumbrado público, 9.31% otros y 
11.74% en pérdidas de energía en distribución. (CONECEL, 2011) . Así tenemos que en el ecuador 
se genera electricidad a través de hidroeléctricas principalmente, sin tomar en cuenta que el agua 
como recurso no renovable puede faltar en épocas de sequía por ejemplo, u ocurrir un estiaje de 
ríos impidiendo así el óptimo funcionamiento de las hidroeléctricas. Por ello se hace 
imprescindible crear nuevas fuentes de energía, como las termoeléctricas. 
 
El problema de las centrales térmicas convencionales radica en el desperdicio del trabajo y calor 
generados por el combustible, ocasionando un flujo considerable de efluentes gaseosos a la 




1.2 Justificación del proyecto 
 
Una central térmica que opera con ciclo combinado es una alternativa eficiente ya que  utiliza 
como fluido principal el aire atmosférico permitiendo alcanzar rendimientos superiores en torno 
al 60 % debido a que el calor de los gases de escape del ciclo de gas son aprovechados en la 
generación de electricidad del ciclo de vapor(Endesa, 2016),  por lo tanto, aprovechando que el país 
es productor de gas natural debido a la alta cantidad de metano producido en la quema de 
combustibles fósiles, mediante un ciclo combinado de potencia se puede producir energía 
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eléctrica adicional sin generar consumo extra de combustible ya que se utiliza el calor que 
contienen los gases de escape de las turbinas a gas  vapor en calderas recuperadoras y este 
producto conducido a alta presión hacia una turbina a vapor para generar trabajo adicional sin el 
consumo de combustible extra, reduciendo así costos de electricidad y aprovechando recursos. 
(Cengel, 2011) . 
   
Por lo expuesto anteriormente y con el uso de tecnología como un simulador de procesos 
ingenieriles, se justifica proponer la “DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LAS 
VARIABLES DE ENTRADA EN EL RENDIMIENTO DE UN CICLO COMBINADO DE 
POTENCIA MEDIANTE SIMULACIÓN”, dicha investigación beneficiará indirectamente a 
todo el país consumidor de energía eléctrica, y principalmente al sector productor de energía, ya 
que se pretende demostrar mediante cálculos de ingeniería y con el apoyo del simulador los 
beneficios de utilizar gas natural como combustible en la producción de energía frente a la 
cantidad de energía producida, así como también conocer qué condiciones climáticas dentro del 
país son las más favorables para una producción optima de energía mediante un ciclo combinado 
de potencia. 
 
1.3 Línea  base del Proyecto 
 
1.3.1 Antecedentes de la investigación  
En el Ecuador existen más de 100 centrales térmicas que utilizan diferentes combustibles, las 
mismas que pertenecen a diferentes empresas generadoras, y distribuidoras, entre estas tenemos: 
Electro Guayas, Termo Esmeraldas y Termo gas Machala, siendo actualmente las centrales 
termoeléctricas más importantes a nivel nacional; termoeléctrica Esmeraldas II y la central 
termoeléctrica Guangopolo. 
 
La Termoeléctrica Esmeraldas II genera 96 MW de potencia y se encuentra ubicada en la 
Provincia de Esmeraldas, la misma que aporta a la mejora de la calidad del servicio eléctrico en 
la zona generando un aseguramiento del abasto de energía de acuerdo a la demanda. La 
generación de energía de la central termoeléctrica hasta el año 2015 es de 288.32 GWh, lo que ha 
contribuido a la soberanía energética. (Electricidad, 2018). 
 
La Termoeléctrica Guangopolo II genera 50 MW de potencia, se ubica en la provincia de 
Pichincha la cuál se encuentra funcionando desde noviembre del año 2014, generando 




Los combustibles como fuentes de energía primaria que se utilizan en las industrias dentro de la 
matriz energética de Ecuador son: petróleo en un 88%; gas natural en 5%; hidráulica en 4%; 
productos de caña 2%; leña 1% y en eólica y solar en un porcentaje de 0,03%. (CONECEL, 2011). 
 
De acuerdo a los combustibles los más utilizados son el diésel, seguido de la gasolina, el fuel oil, 
el GLP. (CONECEL, 2011). 
 
En las últimas décadas las investigaciones sobre ciclos combinados de potencia en el mundo han 
sido variadas, así tenemos:  
 
Serapio Quillos Ruiz (2006)  realizó el diseño de una central térmica de ciclo combinado para el 
abastecimiento de energía en Chimpote-Perú, la misma que tiene una potencia de 100 MW 
cubriendo la demanda de las tres principales empresas de la región: Compañía Minera Antamina 
, Compañía Minera Barrica y Empresa Sider Perú. Dicha central tendría dos unidades turbo gas, 
dos generadores de vapor recuperadores de calor y una turbina de gas. Utilizando gas natural 
como combustible y alcanzando una eficiencia del 53.53%. 
Por otro lado Antonio José Rovira de Antonio (2004) en su tesis doctoral: DESARROLLO DE UN 
MODELO PARA LA CARACTERIZACIÓN TERMO ECONÓMICA DE CICLOS 
COMBINADOS DE TURBINAS DE GAS Y DE VAPOR EN CONDICIONES DE CARGA 
VARIABLE concluye que la temperatura en los gases de escape de la turbina es importante, es 
necsario que estos sean elevados para producir más vapor, deduce también que la turbina 
seleccionada debe considerarse desde un  punto de vista termo económico y para una potencia 
dada, siendo la más óptima  aquella que tenga una mayor temperatura de entrada  y una mayor 
relación de compresión. 
 
1.3.2. Marco Conceptual  
 
1.3.2.1 Programa Simulador  
 
(Marquez, 2014, p. 20): “Es un software informático de simulación muy completo, que permite 
diseñar procesos termodinámicos, químicos y diferentes operaciones unitarias. Actualmente es 
preciso que ingenieros químicos tengan conocimiento sobre el uso de dicha herramienta. 
 
Para la simulación se debe tomar en cuenta los procesos básicos como diagramas de entrada, 
salida, bloques de proceso. Los cuales incluyen las principales condiciones de operación así como 
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los balances, hojas de datos, flujos, temperaturas, y presiones para que el software pueda realizar 
los debidos cálculos. Existen simuladores que  poseen una amplia base de datos para todo tipo de 
simulación en diferentes procesos, por ejemplo, contiene más de 1500 componentes entre ellos 
sólidos, líquidos y gaseosos con sus respectivas propiedades fisicoquímicas en sustancias puras. 
(Marquez, 2014, p. 20) 
 
Hysys es una herramienta muy utilizada para simulaciones en estado dinámico y estacionario, lo 
cual nos permite considerar propiedades físicas, equilibrio liquido-vapor, balances de masa y 
energía en distintos procesos de ingeniería química. (Marquez, 2014, p. 20) 
 
1.3.2.2 Tipos de operaciones unitarias que contiene HYSYS 
Solamente para mencionar unas cuantas operaciones unitarias dentro del área de la Ingeniería 
Química que puede generar la simulación del programa, se enumeran las siguientes (Marquez, 2014, 
p. 20):  
 
 Acumuladores Flash 
 Columnas de Destilación 
 Columnas de Extracción 
 Reactores Continuos y Batch 
 Compresores 
 Turbinas  
 Bombas 





 Válvulas de Bloqueo y Control (Scribd, 2014) 
 
1.3.2.3 Ventajas del Hysys 
 
(Marquez, 2014, p. 20), entre las principales ventajas que podemos tener empleando esta herramienta 
están:  
 
 Permite modificar y examinar los procesos de una planta.  
 Facilita el diseño de una planta en menor tiempo. 
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 Mejora el diseño y optimiza las condiciones de un proceso.  
 




La termodinámica se encarga de analizar los diferentes cambios en las magnitudes de la materia 
tales como: temperatura, densidad, presión, masa y volumen, tanto en sistemas abiertos como 




(Muldberg, 2011): “Es una magnitud que mide el calor de un cuerpo. El calor es una forma de 
transferir energía en determinado estado de la materia (sólido, líquido o gas), misma que está 




Se define como fuerza por unidad de área de un fluido en reposo. Cuando el fluido choca contra 
una superficie se ejerce sobre la superficie una fuerza, la cual depende de la velocidad del fluido, 
es decir la fuerza es directamente proporcional a la velocidad con la que el fluido choca contra la 













(Muldberg, 2011): “Es la cantidad de energía que un sistema termodinámico puede intercambiar con 
el medio. Una entalpía negativa hace referencia a que el sistema está liberando energía hacia su 
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entorno, mientras una entalpia positiva indica la ganancia de energía desde el entorno hacia el 
sistema.” 
 
La entalpía se representa con la letra H. 
 
𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉  𝐸𝑐 1 − 1. 
 
 
 Entalpía de reacción: 
 
A presión constante, es el calor ganado o liberado durante una reacción química. (Muldberg, 2011). 
 
 Entalpía de formación: 
 
A presión constante, es el calor necesario para la formación de una mol de sustancia. (Muldberg, 
2011). 
 
 Entalpía de combustión: 
 





(Muldberg, 2011): “Mide el nivel de desorden al interior de un sistema, dicho desorden es provocado 




(Muldberg, 2011): “Es la cantidad de energía que un sistema intercambia con otro, o con su exterior.  
Pudiendo ser este calor absorbido o cedido dependiendo de la transformación que se lleve a cabo 
en dicho sistema, teniendo en cuenta siempre que el calor se emite desde un cuerpo de mayor 









Se define como el total de energía cedida desde un sistema hacia otro, dicha energía resulta debido 




Establece la rapidez con la que es realizado un trabajo. (Muldberg, 2011). 
 
1.3.2.5 Diagramas termodinámicos  
 
(Satillán, 2013): “Es un diagrama que representa gráficamente las propiedades y variables 
termodinámicas de una o varias sustancias.”  
 
Dentro de los tipos de diagramas termodinámicos, encontramos: 
 
 Diagrama presión vs temperatura 
 Diagrama presión vs volumen  
 Diagrama de temperatura vs entropía  
 Diagrama entalpia vs entropía  
 
Diagrama presión vs temperatura. 
 
Este diagrama se lo conoce como diagrama de fase porque en el se identifican las diferentes fases 






Figura 1-1: Diagrama Presión Vs Temperatura 
Fuente: (Satillán, 2013) 
 
 
Diagrama presión vs volumen  
 
(Satillán, 2013, pp. 40-41), también se la conoce como diagrama de Clapeyron; donde las abscisas son 
los valores numéricos de temperatura del fluido que se esté analizando y en las ordenadas son 
valores numéricos de presión, formando una curva en la cual el área debajo de la misma representa 
el trabajo de sistema. 
 
 
Figura 2-1: Diagrama Presión Vs Volumen 




Diagrama de temperatura vs entropía 
 
(Satillán, 2013, pp. 40-41): “El diagrama T-S se grafica en el eje de las abscisas la entropía y en el eje 
de las ordenadas la temperatura. Este es el llamado diagrama T-S en el cual se sitúa la entropía 
en el eje de abscisas y la temperatura en el de ordenadas.  
 
 
Figura 3-1: Diagrama Temperatura Vs Entropía 




1.3.2.6. Paquetes termodinámicos  
 
Los paquetes termodinámicos sirven para calcular balances de masa y energía de un equipo así 
como también su dimensionamiento tomando en cuenta las propiedades termodinámicas y 
equilibrio de fase del fluido de trabajo. (Perales, 2010)  
Una elección incorrecta del paquete termodinámico en la simulación invalida resultados, dicha 
elección depende además de la naturaleza del fluido, de la presión y temperatura del proceso que 
se va a simular. El método termodinámico elegido debe ser validado mediante datos 
experimentales para poder confiar en los resultados obtenidos por el simulador utilizando dichos 
paquetes. (Perales, 2010). Teniendo así los siguientes paquetes termodinámicos: 
 
1. Ecuaciones de estado: Trabajan en un amplio rango de presión y temperatura. 
2. Modelos de coeficientes de actividad: Trabajan a presiones y temperaturas bajas. 
3. Modelos combinados: Combina ecuaciones de estado y modelos de coeficiente de 
actividad. 




A continuación se muestra las propiedades termodinámicas que se calculan para cada unidad de 
proceso: 
 
Tabla 1-1: Propiedades termodinámicas para cada unidad de proceso 
PROPIEDAD CÀLCULO EJEMPLO DE UNIDADES DE 
PROCESO 
Coeficientes K EquilibrioLìquido-Vapor, Liquido-
Liquido 
Destilación, extracción L-L 
Entalpìa Balances de energía Intercambiadores de calor y reactores 
Entropìa Trabajo y eficiencias Bombas, compresores, turbinas 
Energìa libre de 
Gibbs 
Equilibrio químico  Reactores 
Densidad Caudal volumétrico Tuberías, reactores, columnas, etc 
Viscosidad Caída de presión Intercambiadores de calor, tuberías, etc. 
Fuente:  (Perales, 2010) 
 
Datos que disponen los simuladores para cada paquete termodinámico.  
 
 Base de datos para componentes puros: pueden ser parámetros dependientes como la 
presión y temperatura, o datos como valores críticos, puntos de ebullición, etc. 
 Base de datos para mezclas multicomponentes: aquí se cuenta con parámetros de 
interacción determinados experimentalmente para equilibrios de fase de mezcla. 
 Métodos de estimación: algunos métodos termodinámicos son capaces de determinar las 
propiedades de componentes puros conociendo la estructura molecular y grupo funcional 
de los compuestos, esto cuando no se conocen parámetros para la modelación.  
 
Tipo de paquete termodinámico según la naturaleza del fluido 
 Fluidos puros y mezclas de moléculas apolares (hidrocarburos): Para su modelado las 
Ecuaciones de estado son las más óptimas.  
 Moléculas polares (alcoholes, ácidos, bases, agua): Para la fase liquida se utilizan los 
métodos de coeficiente de actividad y para la fase de vapor las ecuaciones de estado. 




1.3.3 Centrales generadoras de energía 
 
Grishin (2008) dice que: “El objetivo de las centrales eléctricas es convertir la energía mecánica 
en energía eléctrica, aplicando otras fuentes de generación mecánica naturales o adecuadas para 
facilitar el proceso. Existen varios tipos de centrales eléctricas, a continuación se describen las 
más importantes”: 
 




La central hidroeléctrica funciona gracias al movimiento de la turbina causado por un chorro de 
agua con una velocidad adecuada que ayuda a generar  energía eléctrica. Se aprovechan fuentes 
naturales, como las cascadas o los desniveles en los ríos, y fuentes artificiales, como la 
construcción de presas. (Grishin, 2008, pp. 200-220). 
 
 
Figura 4-1: Central hidroeléctrica natural 






Figura 5-1: Central hidroeléctrica de reserva 
Fuente: (Eroski, 2001) 
 




Las centrales termoeléctricas convencionales producen electricidad teniendo como materia de 
combustión combustibles fósiles como carbón, fuel-oil o gas natural. El combustible se quema en 
la caldera, lo que provoca que se desprenda la energía calorífica que contiene. (Angulo, 2009, p. 358). 
 
Esta energía calorífica se usa para calentar agua y transformarla en vapor a una presión y 
temperatura muy elevadas. A su vez, el vapor a elevada presión y temperatura transfiere su energía 
haciendo girar una turbina y un alternador para que este produzca electricidad. La electricidad 
generada pasa por un transformador para aumentar su tensión y así transportarla a distancia 
reduciendo las pérdidas en los cables conductores. (Angulo, 2009, p. 358). 
 
(Angulo, 2009, p. 358): “El vapor que sale de la turbina después de haber cedido en ella su energía es 
recuperado en un  condensador para convertirlo de nuevo en agua y así retornarlo a la caldera 
para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor.” 
 
La central térmica de ciclo combinado es la que utiliza de forma conjunta dos máquinas 




 Una turbina de gas que aprovecha directamente los gases generados por la combustión del gas 
natural mezclado con aire.  
 
 Una turbina de vapor que utiliza los gases que ya han realizado trabajo en la turbina de gas, y 
que todavía son capaces de generar vapor para impulsar la turbina asociada al generador.  
 
 
Figura 6-1: Central termoeléctrica convencional 
Fuente: (Angulo, 2009) 
 
 
Cabe mencionar que este ciclo combinado al utilizar carbón o petróleo como combustible genera 
la emisión de CO2, contribuyendo al efecto invernadero. Este factor ha dado un tema de 
investigación para mejorar el proceso y encontrar fuentes alternativas para reemplazar el 
combustible. (Angulo, 2009, p. 358). 
 
Tipos de Termoeléctricas según el combustible utilizado. 
 
 Termoeléctricas de carbón.- Carbón 
 Termoeléctricas de fuel.- Fuel oil  
 Termoeléctricas de ciclo combinado.- Utiliza carbón preparado, gas natural o gasóleo. 
 Termoeléctricas de biomasa.- residuos vegetales 
 Termoeléctricas de residuos.- residuos sólidos urbanos. 





1.3.3.3 Ciclos de potencia  
 
El tema de generación de energía aplicando un ciclo combinado, tiene su objetivo en el 
aprovechamiento de la energía calorífica de los gases de escape de las turbinas de combustión, 
para optimizar la eficiencia del proceso de generación de energía eléctrica, en casos de 
instalaciones para este fin, o para procesos industriales en los que se necesita suministrar calor. 
Básicamente los sistemas combinados utilizan dos ciclos de generación de potencia, entre ellos 
uno de nivel superior (ciclo Brayton), que cede energía al otro ciclo de nivel inferior (ciclo 
Rankine). Se toma en cuenta este procedimiento para aprovechar la energía suministrada por el 
combustible en el nivel superior. (Pelster, 2001, pp. 717-726). 
 
A continuación, se muestra el diagrama T-s de los dos ciclos (Brayton y Rankine) cuando se da 
la recuperación de energía para cederla desde el ciclo de nivel superior al ciclo de nivel inferior: 
 
 
Figura 7-1: Diagrama T-s del ciclo combinado Brayton-Rankine 
Fuente:  (Martín, 2015) 
 
La gran aceptación del ciclo combinado de gas y vapor en centrales termoeléctricas ha generado 
que se considere el avance y la mejora tecnológica en las áreas y componentes que forman parte 
del mismo. Los fluidos de trabajo para el ciclo combinan generalmente aire y vapor, los mismos 
que, a diferencia de otros fluidos (vapor de potasio, fluidos orgánicos, vapor de mercurio, etc.), 




Los ciclos combinados aire-vapor se aplican a nivel industrial ya que alcanzan una eficiencia 
térmica muy alta, gracias a que el calor desechado por el ciclo Brayton a cierta temperatura es 
utilizado para el funcionamiento del ciclo Rankine. (Rapún, 1995, p. 20) 
 
Además, los componentes o equipos son manejados y construidos de manera constante por 
muchos fabricantes, dejando de ser un impedimento su implementación. (Mendoza, 2002, pp. 15-18)   
 
Básicamente el ciclo combinado que se expone está compuesto por una turbina de gas (ciclo 
Brayton) al que se le aporta todo el combustible como fuente de calor, una caldera de recuperación 
de calor y un ciclo de vapor (Ciclo Rankine). 
 
 
Figura 8-1: Esquema básico de un ciclo combinado 
Fuente: (Rovira, 2004) 
 
(Rheinboldt, 1974, pp. 30-40): “La caldera de recuperación de calor es el principal conector entre los 
dos ciclos pues  el calor obtenido del ciclo de gas se transfiere al agua del ciclo de Rankine para 
producir el vapor en las condiciones deseadas.”  
 
En un principio se suponía que la potencia que generaba la turbina era un tercio del total y que el 
resto aportaba el ciclo de vapor, con esto se conseguía un aumento de eficiencia del 40%. 
Actualmente, y con los avances tecnológicos en esa área se puede aumentar la eficiencia en un 






1.3.3.4. Antecedentes históricos del ciclo combinado de potencia 
 
La presentación del primer prototipo del ciclo combinado de gas-vapor se realizó en el año de 
1949 en los Estados Unidos utilizando una turbina a gas de 3.5 MW, la misma que alimentaba 
con su desprendimiento de calor a una unidad de vapor convencional de 35 MW. Entre los años 
1950 y 1960 se realizó varias adaptaciones del sistema, acoplados en calderos convencionales, en 
las que los gases de escape de las turbinas a gas se utilizaban como aire de combustión en los 




Figura 9-1: Esquema del primer ciclo combinado para la generación de potencia. 
Fuente: (Mendoza, 2002) 
 
La principal aplicación del sistema de recuperación de calor con este sistema se implementó a la 
industria química y petroquímica aproximadamente en los años 1970, aportando mayor eficiencia 
en la generación de potencia. Actualmente el ciclo combinado por recuperación de calor es el más 
utilizado para la generación de potencia y cogeneración. (Sabugal, 2015, p. 240). 
 
1.3.3.5. Componentes del ciclo combinado gas-vapor 
 
El ciclo combinado gas-vapor está compuesto generalmente por el ciclo Brayton y el ciclo 
Rankine, juntos generan la eficiencia más alta con respecto a su trabajo como ciclos individuales. 





 Ciclo Brayton 
 
El ciclo Brayton consta básicamente de un compresor de aire, una cámara de combustión, una 
turbina de gas y un generador eléctrico. En el ciclo se realizan diferentes procesos para cada etapa: 
 
 En el compresor se da una compresión isotrópica. 
 En la cámara de combustión se adiciona calor a presión constante. 
 En la turbina hay una expansión isotrópica. 
 En el intercambiador se da un rechazo de calor a presión constante. 
 
La más alta temperatura se registra al final del proceso de combustión y se limita por la 
temperatura máxima que la turbina puede resistir, así también se limita la presión con la que puede 
trabajarse. El ciclo trabaja con aire, el flujo realiza importantes roles en el proceso ya que 
suministra el oxidante necesario para la ignición del combustible y funciona también como un 
refrigerante para evitar que ciertos componentes sobrepasen la temperatura a la que trabajan de 
manera segura. (Cengel, 2000, p. 492) 
 
 Ciclo Rankine 
 
(Cengel, 2000, p. 493): “Los componentes del ciclo de Rankine incluyen una bomba, una turbina de 
vapor, un condensador y el intercambiador de calor que comparte con el ciclo de Brayton. Al 
igual que en el ciclo anterior en cada parte se genera procesos característicos del mismo”: 
 
 En la bomba se da una compresión isotrópica. 
 En el intercambiador de calor existe una adición de calor a presión constante, procedente 
del ciclo de Brayton. 
 En la turbina se genera una expansión isotrópica. 
 En el condensador se da el rechazo del calor a presión constante. 
 
El agua como líquido saturado que ingresa a la bomba se condensa de manera isotrópica hasta la 
presión en la que opera la caldera. El fluido que sale de la caldera es un vapor sobrecalentado que 
al ingresar en la turbina genera el giro del eje para transformar la energía mecánica a energía 






La implementación del ciclo combinado posee varias ventajas como: 
 
 Puede operar con carga completa o cargas parciales obteniendo un mínimo de 45 % de la 
potencia máxima. 
 Cuenta con una eficiencia elevada por un margen más amplio de potencias. 
 Consume menos agua en el proceso de refrigeración. 
 Ahorro de energía (combustible). (Chimbo, 2016) 
 
1.3.4 Condiciones de operación  
 
El Ecuador pose un clima muy variado, según las regiones: Costa, Sierra, Amazonia y Región 
Insular.  
A continuación se describen las condiciones ambientales para cada una de las regiones naturales 
del Ecuador (INAMHI, 2018): 
 
1.3.4.1 Región Costa 
 
En la región Costa se tiene la producción de gas natural en mayor cantidad debido a que ahí se 
ubican las refinerías de petróleo, se generan temperaturas que oscilan entre 22°C y 28°C con una 
presión atmosférica 754.56 mmHg. En verano tiene una temperatura promedio de 24°C mientras 
que en invierno llega a una temperatura de 28°C. Otra de las características de esta región es la 
presencia de abundante lluvia durante los meses de Diciembre a Mayo. (INAMHI, 2018). 
 
Tabla 2-1: Temperatura mínima y máxima de la Región Costa 
CIUDAD TEMP/MIN (0 C) TEMP/MAX(0 C) 
Esmeraldas 23 30 
Santo Domingo de los Tsáchilas 20 27 
Manta 22 27 
Portoviejo 21 29 
Quevedo 21 29 
Guayaquil 22 29 
Salinas 21 24 
Machala 22 26 
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Temperatura promedio 21.5 27.6 
Fuente: (INAMHI, 2018) 
 
1.3.4.2 Región Sierra 
 
En la región Sierra se presenta temperaturas entre 7°C a 21°C, con una presión atmosférica de 
756.81 mm Hg, lo cual asegura que el aire al ingreso del compresor no contenga demasiada 
humedad. El régimen de lluvia varía llegando así a 2000 mm anuales. (INAMHI, 2018). 
 
Tabla 3-1: Temperatura mínima y máxima de la Región Sierra 
CIUDAD TEMP/MIN (0 C) TEMP/MAX(0 C) 
Tulcán 8 16 
Ibarra 11 23 
Quito 10 21 
Latacunga 8 20 
Ambato 9 22 
Riobamba 9 20 
Cuenca 12 25 
Loja 12 22 
Temperatura promedio 9.9 21.12 
Fuente: (INAMHI, 2018) 
 
1.3.4.3 Región Amazonia 
 
(INAMHI, 2018): “El clima en la región Amazónica posee una temperatura que varía entre 25 °C a 
38 °C con una humedad del 90% y una presión atmosférica de 630 mmHg. Siendo así esta región 
la más húmeda y cálida del Ecuador, por lo mismo se puede generar una considerable abundancia 








Tabla 4-1: Temperatura mínima y máxima de la Región Amazónica 
CIUDAD TEMP/MIN (0 C) TEMP/MAX(0 C) 
Lago Agrio 22 33 
El Coca 22 33 
Tena 21 32 
Nuevo Rocafuerte 22 34 
Puyo 17 29 
Macas 17 29 
Zamora 17 28 
Temperatura promedio 19.7 31.14 
Fuente: (INAMHI, 2018) 
 
 
1.3.5. Diferencia entre cálculos Manuales y Simulación 
 
La aplicación del programa de simulación aporta ganancia de tiempo y recursos con respecto a la 
realización de cálculos de manera manual, ya que esta herramienta flexible aporta una 
combinación de fuerza y precisión gracias a los cálculos realizados en base a sus paquetes de 
propiedades para representarlos de manera más realista. (Tech, 1995) 
(Tech, 1995): “La realización de los cálculos de manera manual al momento de diseñar un equipo, 
proceso u operación unitaria, puede llevar mucho tiempo al buscar las herramientas adecuadas 
como tablas, datos específicos de los flujos o fluidos utilizados, etc. Además, las operaciones o 
cálculos descritos en papel pueden generar errores sistemáticos que conlleven a un resultado 
inadecuado del sistema.” 
 
El programa simulador contiene una variedad de paquetes no solo termodinámicos, si no de 
operaciones unitarias y procesos de ingeniería, con propiedades específicas que generan 
confiablidad y precisión al momento del cálculo. La biblioteca de paquetes de datos internos 
aporta datos físicos y condiciones exactas de fluidos de hidrocarburos, inorgánicas y otros 




Los paquetes contenidos en el programa simulador permiten dar un funcionamiento real de un 
proceso o equipo dado las condiciones necesarias para las que se lo ha creado, paso que no se 
puede lograr sin un programa de esta gama. (Tech, 1995) 
 




Los beneficiarios directos del trabajo de titulación planteado son los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Química de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, permitiéndoles 
familiarizarse con el proceso termodinámico de un ciclo combinado de Rankine y Brayton 





El sector Termoeléctrico e Hidroeléctrico del país, al generar una mejor eficiencia en su 
producción de electricidad, esta combinación de dos tipos de generación nos permite aprovechar 


















2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
2.1.   Objetivo General 
 
 Determinar la influencia de las variables de entrada en el rendimiento de un ciclo combinado 
de potencia mediante simulación. 
 
2.1.2.   Objetivos Específicos 
 
 Determinar las variables de proceso en el ciclo. 
 
 Realizar cálculos termodinámicos del ciclo combinado. 
 






















3.1.   ESTUDIO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
3.1.1.  Localización del proyecto 
 
El desarrollo del proyecto se efectuó en el laboratorio de Computación de la Facultad de Ciencias 
de la ESPOCH, ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba en la Panamericana 
sur Km 11/2 con coordenadas 1°39'13.4"S 78°40'34.2"W, las condiciones experimentales se 
detallan en la tabla 1-3 y la georreferenciación de la zona se detalla en la figura 1-3. 
 
Tabla 1-3: Condiciones Meteorológicas del Cantón Riobamba  
Parámetros Valores Promedios 
Altitud, msm. 2750 
Temperatura , °C 135 
Precipitación, mm/mes. 820 
Humedad relativa, %. 75 




Figura 1-3: Georreferenciación del laboratorio de computación de la facultad de Ciencias de la 
ESPOCH 




3.2 Ingeniería del proyecto 
 
3.2.1 Tipo de Estudio  
 
De acuerdo a la naturaleza de los datos y la recopilación bibliográfica el tipo de estudio de la 
presente investigación es explicativo experimental, ya que se partirá de datos conocidos acerca 
del funcionamiento de las termoeléctricas y conocimientos acerca de los diferentes ciclos 
termodinámicos para establecer relaciones de funcionamiento y eficiencia. 
 
Como principal punto de la investigación, se busca establecer la eficiencia del ciclo combinado 
con relación a las diferentes temperaturas ambientales en el Ecuador, permitiendo así determinar 
las condiciones adecuadas para un mejor funcionamiento del ciclo aprovechando al máximo su 
instalación y los recursos destinados. 
 
Además se utilizarán técnicas exploratorias para el programa computacional, permitiendo diseñar 
y simular el ciclo termodinámico, después con el conocimiento de termodinámica se podrá 
interpretar los resultados obtenidos en el programa y tener datos pragmáticos acerca del 




3.3.1. Métodos y Técnicas  
 
3.3.1.1. Métodos  
 
Para el desarrollo de dicha investigación se siguió las técnicas que dictan el proceso de 
investigación científica y los modelos que se derivan de este, para el desarrollo total de los 
conocimientos se aplicó el método inductivo y deductivo los cuales  facilitan el orden de las ideas 
y la redacción técnica, luego se empleó el método experimental que permite desarrollar los 
conocimientos y aplicarlos en técnicas, comprobando las hipótesis que surgen del proceso de 
abstracción del conocimiento y permitiendo plasmar dichos conocimientos en un medio físico 









Partiendo del conocimiento previo sobre ciclos de potencia, y principios termodinámicos se 
estableció las ecuaciones que permitan resolver el ciclo y determinar así  la eficiencia del mismo. 
 
Se toma en cuenta la variación de temperaturas que presentan las diferentes zonas climáticas del 
país, pudiendo así observar, experimentar y comparar como estas afectan en la eficiencia 
energética del mismo. Planteándose como hipótesis la relación existente entre la temperatura de 
alimentación y la eficiencia del ciclo. 
 
Se examinó también la influencia que tiene la presión  sobre la eficiencia, para ello se realizó la 
simulación del ciclo; estableciéndose así relaciones entre variables y el rendimiento del miso. 
Luego de determinados los rendimientos en función de  dichas variables se pudo conocer, 
analizar, e interpretar los resultados.  
 
Método Deductivo  
 
Al recoger los problemas generados en la investigación y hacer una recopilación bibliográfica, se 
dedujo que la forma óptima de resolver el ciclo combinado de potencia de gas y vapor, es utilizar 
una herramienta computacional que permita simular diferentes condiciones experimentales. 
 
Luego de establecer cómo resolver la hipótesis planteada, se fundó métodos lineales de deducción 
para resolver paso a paso los problemas a los cuales se enfrentó el investigador en la simulación, 
para esto se estableció soluciones puntuales en cada etapa de diseño y junto con datos de 
bibliografía se determinó las condiciones apropiadas para cada etapa del ciclo. 
 
Método Experimental  
 
En nuestro caso de estudio se busca determinar la influencia que tienen las variables de entrada 
al ciclo con la eficiencia del miso, para lo cual es necesaria la recolección de temperaturas medias 
tanto máxima como mínima en cada región del país. Se experimentó mediante simulación la 
variación de dichas variables, teniendo como resultado las variables que aseguren el mejor 







3.3.1.2. Técnicas  
 
Son utilizadas con el fin de lograr los objetivos de la investigación. Se emplea el análisis de las 
condiciones aptas para obtener la mejor eficiencia y funcionamiento del ciclo, para ello fueron 
necesarias pruebas mediante cálculos a mano variando temperatura y presión de entrada tomando 
en cuenta los principios básicos de termodinámica y funcionamiento de un ciclo combinado, así 
como los fenómenos que se llevan a cabo en cada etapa. 
 
Para el cálculo de los parámetros de estudio se utilizan las ecuaciones que se detallan a 
continuación, con las cuales se realizaran los cálculos para cada equipo. 
 
Tabla 2-3: Ecuaciones termodinámicas  para el modelo de cálculo en el compresor 









𝑊𝑒𝑔 =Trabajo  generado por el compresor 
(kJ/kg) 
ℎ2 = Entalpía del aire a la salida del compresor 
(kJ/kg) 
ℎ1 = Entalpía del aire a la entrada del 
compresor (kJ/kg) 
𝜀𝐶𝑔 =Eficiencia del compresor 
Ec. 2-3 𝑊𝑒𝑔𝑠 = ℎ2𝑎 − ℎ1 
 
𝑊𝑒𝑔𝑠 =Trabajo isotrópico del 
compresor(kJ/kg) 
ℎ1 = Entalpía del aire a la entrada del 
compresor (kJ/kg) 
ℎ2𝑎 =Entalpía isotrópica del aire a la salida del 
compresor (kJ/kg) 
Ec. 3-3 ŵ𝑒𝑔 = 𝑊𝑒𝑔 ∗ 𝑚𝑔 ŵ𝑒𝑔 =Potencia del compresor (KW) 
𝑊𝑒𝑔 = Trabajo generado por el compresor 
(kJ/kg) 









𝑟𝑝 =Relación de compresión 
𝑃2 =Presion del aire a la salida del compresor 
(psi) 
𝑃1 =Presión del aire a la entrada del compresor 
(psi) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
Fuente: (Cengel, 2011) 
 
 




Ec. 5-3 𝑞1 = ℎ3 − ℎ2𝑎  
 
𝑞1 =Calor absorbido por la 
cámara de combustión (kJ/kg) 
ℎ3 =Entalpía del aire a la salida de 
la cámara de combustión(kJ/kg) 
ℎ2𝑎 = Entalpía isotrópica del aire 
a la entrada de la cámara de 
combustión (kJ/kg) 





𝑚𝑏 =Cantidad de combustible 
requerido(mol/kg) 
𝑞1 =Calor absorbido por la 
cámara de combustión (kJ/kg) 
∆𝑐𝐻
0 =Entalpia de formación 
para la reacción de 
combustión(kJ/mol) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 













Ec. 7-3 𝑊𝑠𝑔 = (ℎ3 − ℎ4) ∗ 𝜀𝑇𝑔 
 
𝑊𝑠𝑔 =Trabajo  generado por la 
turbina de gas (kJ/kg) 
ℎ3 = Entalpía del aire a la entrada 
de la turbina de gas (kJ/kg) 
ℎ4 = Entalpía del aire a la salida 
de la turbina de gas (kJ/kg) 
𝜀𝑇𝑔 =Eficiencia de la turbina de 
gas 
Ec. 8-3 𝑊𝑠𝑔𝑠 = ℎ3 − ℎ4𝑎 
 
𝑊𝑠𝑔𝑠 =Trabajo isotrópico de la 
turbina de gas (kJ/kg) 
ℎ3 = Entalpía del aire a la entrada 
de la turbina de gas (kJ/kg) 
ℎ4𝑎 =Entalpía isotrópica del aire a 
la salida de la turbina de gas 
(kJ/kg) 
Ec. 9-3 ŵ𝑠𝑔 =  𝑊𝑠𝑔 ∗ 𝑚𝑔 
 
ŵ𝑠𝑔 =Potencia de la turbina de 
gas (KW) 
𝑊𝑠𝑔 = Trabajo generado por la 
turbina de gas (kJ/kg) 
𝑚𝑔 =Flujo másico de aire (kg/s) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 



























=Relacion de flujos másicos 
(kg vapor/kg gas) 
ℎ4 =Entalpia del gas a la entrada 
del intercambiador de calor(kJ/kg) 
ℎ5 =Entalpia del gas a la salida del 
intercambiador de calor(kJ/kg) 
ℎ3𝑣 =Entalpía del vapor a la salida 
del intercambiador de calor(kJ/kg) 
ℎ2𝑣 =Entalpia del vapor a la 
entrada del intercambiador de 
calor(kJ/kg) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
Fuente: (Cengel, 2011) 
 




Ec. 11-3 𝑊𝑚𝑔 =  𝑊𝑠𝑔 − 𝑊𝑒𝑔 
 
𝑊𝑚𝑔 = Trabajo neto del ciclo de 
gas(kJ/kg) 
𝑊𝑠𝑔 =Trabajo  generado por la 
turbina de gas (kJ/kg) 
𝑊𝑒𝑔 =Trabajo  generado por el 
compresor de gas (kJ/kg) 
Ec. 12-3 




𝑀𝑔𝑟 = Eficiencia ciclo de gas 




𝑞1 =Calor absorbido por la 
cámara de combustión (kJ/kg) 
Ec. 13-3 ŵ𝑚𝑔 = 𝑊𝑚𝑔 ∗ 𝑚𝑔 
 
 
ŵ𝑚𝑔 =Potencia del ciclo de 
gas(KW) 
𝑊𝑚𝑔 = Trabajo neto del ciclo de 
gas(kJ/kg) 
𝑚𝑔 =Flujo másico del aire(kg/s) 
Ec. 14-3 




𝑟𝑏𝑤 =Rendimiento de trabajo 
ŵ𝑒𝑔 =Potencia del compresor 
(KW) 
ŵ𝑠𝑔 =Potencia de la turbina de 
gas (KW) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 








Ec. 15 -3  𝑊𝑠𝑣 = (ℎ3𝑣 − ℎ4𝑣) ∗ 𝜀𝑇𝑣 
 
 
𝑊𝑠𝑣 =Trabajo  generado por la 
turbina de vapor (kJ/kg) 
ℎ3𝑣 = Entalpía del vapor a la 
entrada de la turbina de vapor 
(kJ/kg) 
ℎ4𝑣 = Entalpía del vapor a la 
salida de la turbina de vapor 
(kJ/kg) 




Ec. 16-3 ŵ𝑠𝑣 = 𝑊𝑠𝑣 ∗ 𝑚𝑣 
 
ŵ𝑠𝑣 =Potencia de la turbina de 
vapor (KW) 
𝑊𝑠𝑣 =Trabajo  generado por la 
turbina de vapor (kJ/kg) 
𝑚𝑣 =Flujo másico de vapor (kg/s) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 




Tabla 8-3: Ecuaciones termodinámicas  para el modelo de cálculo en la bomba del ciclo de 




Ec. 17 -3 




𝑊𝐷𝑣 =Trabajo realizado por la 
bomba(kJ/kg) 
𝑉1𝑣 =Volumen especifico del 
líquido saturado al ingreso de la 
bomba(m3/kg) 
𝑃2𝑣 =Presion del fluido a la salida 
de la bomba (psi) 
𝑃1𝑣= Presion del fluido a la 
entrada de la bomba(psi) 
𝜀𝑏= Eficiencia de la bomba 
Ec. 18-3 ŵ𝐵 = 𝑚𝑣 ∗ 𝑊𝐷𝑣 
 
 
ŵ𝐵 =Potencia de la bomba(KW) 
𝑚𝑣 =Flujo másico de vapor (kg/s) 
𝑊𝐷𝑣 =Trabajo realizado por la 
bomba(kJ/kg) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 












Ec. 19-3 𝑞3 = ℎ3𝑣 − ℎ2𝑣 
 
𝑞3 =Calor que ingresa al ciclo de 
vapor(kJ/kg) 
ℎ3𝑣 =Entalpía del fluido a la 
salida del intercambiador de 
calor(kJ/kg) 
ℎ2𝑣 =Entalpia del fluido a la 
entrada del intercambiador de 
calor(kJ/kg) 
Ec. 20-3 𝑊𝑚𝑣 = 𝑊𝑠𝑣 − 𝑊𝐷𝑣 
 
𝑊𝑚𝑣 =Trabajo neto del ciclo de 
vapor(kJ/kg) 
𝑊𝑠𝑣 =Trabajo  generado por la 
turbina de vapor (kJ/kg) 










𝑀𝑣𝑟 =Eficiencia ciclo de vapor 
𝑊𝑚𝑣 =Trabajo neto del ciclo de 
vapor(kJ/kg) 
𝑞3 =Calor que ingresa al ciclo de 
vapor(kJ/kg) 
Ec. 22-3 ŵ𝑚𝑣 = 𝑊𝑚𝑣 ∗ 𝑚𝑣 
 
ŵ𝑚𝑣 =Potencia del ciclo de 
vapor(KW) 
𝑊𝑚𝑣 =Trabajo neto del ciclo de 
vapor(kJ/kg) 
𝑚𝑣 =Flujo másico de vapor (kg/s) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 









Ec. 23-3 𝑊𝑇 = 𝑊𝑚𝑔 + 𝑦𝑊𝑚𝑣 𝑊𝑇 =Trabajo neto del ciclo 
combinado de potencia (kJ/kg gas) 
𝑊𝑚𝑔 =Trabajo neto del ciclo de 
gas(kJ/kg) 
𝑊𝑚𝑣 =Trabajo neto del ciclo de 
vapor(kJ/kg) 
𝑦 = Relación de flujos másicos 






𝜖 =Eficiencia del ciclo 
combinado de potencia 
𝑊𝑇 =Trabajo neto del ciclo 
combinado de potencia (kJ/kg gas) 
𝑞1 =Calor que ingresa a la cámara 
de combustión (kJ/kg) 
Ec. 25-3 ŵ𝑐 = ŵ𝑠𝑔 + ŵ𝑠𝑣 − ŵ𝐵ŵ𝑒𝑔 ŵ𝑐 =Potencia producida por el 
ciclo combinado de potencia 
ŵ𝐵 =Potencia de la bomba(KW) 
ŵ𝑠𝑣 =Potencia de la turbina de 
vapor (KW) 
ŵ𝑠𝑔 =Potencia de la turbina de 
gas (KW) 
ŵ𝑒𝑔 =Potencia del compresor 
(KW) 
Elaborado por: Jennyfer Tibán, 2018. 




Siguiente, se realizó la simulación del ciclo, a continuación se detalla cada técnica que se empleará 
de acuerdo a la etapa de construcción de la simulación, el programa presenta un entorno 
interactivo que permite ir corrigiendo errores y probar el sistema hasta que se ajuste a las 
condiciones experimentales, a la par puede ser comparado con cálculos manuales para establecer 
un ciclo ideal y un ciclo real. 
 
Base de simulación (Simulation Basis Manager) 
 
Se establecen condiciones, se programan las unidades de flujo, se seleccionan los flujos y 
componentes. El contenido de la base de simulación se muestra en la tabla 11-3. 
 
Tabla 11-3: Herramientas básicas de la Base de simulación (Simulation Basis Manager) 
Herramienta Descripción 
Componentes Permite el acceso a un Listado de Componentes asociados a un Paquete de Fluidos. Cuando se 
ingresa un nuevo listado de componentes o se edita el listado actual, se abre la pantalla de 
Listado de Componentes. Esta pantalla está diseñada para simplificar el ingreso de nuevos 
componentes en la simulación. 
Fluid Packges Crea y manipula todos los paquetes de fluidos existentes en el programa para la simulación. Se 
puede asignar un paquete de fluidos a cada uno de los diagramas y subdiagramas que 
correspondan a un mismo caso de simulación y seleccionar el paquete de fluidos que por efecto 
se instalarán automáticamente para todos los diagramas nuevos. 
Component 
Maps 
Especifica la composición a través de las fronteras de un Paquete de Fluidos. 
User Property Crea y hace uso de propiedades definidas por el usuario y las deja a disposición de un Paquete 
de Fluidos. 
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
 Componentes  
 
Para iniciar la simulación, se seleccionan los componentes conocidos de una lista que brinda el 
programa,  esta lista se encuentra en la biblioteca del sistema, para escoger el componente se tiene 





De la lista de componentes (Component Listview) se puede seleccionar todos los componentes 
termodinámicos haciendo “click” sobre el botón “add”, de esta lista también se pueden borrar 
componentes si se han seleccionado mal.  Es importante establecer todos los componentes del 
sistema ya que esta lista queda guardada en la memoria del programa y cuando se continúa a la 
siguiente etapa no se puede seleccionar otro componente. 
 
Se puede crear diferentes listas de componentes para la misma simulación, esto permite establecer 
las características del componente y separar a los componentes por fase, o por características 
permitiendo así asociar a los componentes para cada etapa de simulación y evitando que se utilice 
componentes en manera desordenada y errónea. 
En nuestro caso se tiene como fluido de trabajo el aire y el agua, el aire es asignado al componente 
1 y el agua al componente 2. 
 
 Selección del paquete de fluidos  
 
El paquete de fluidos calculara las propiedades termodinámicas y de trasporte de los componentes 
y mezclas de simulación (entropía, entalpia, presión, temperatura, caudal, densidad, calor 
especifico, equilibrio liquido-vapor, etc); por lo que la selección del paquete de fluidos es un paso 
fundamental para lograr una correcta simulación. 
 
Para escoger el paquete de fluidos apropiados para la simulación se deben tener en cuenta las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 
 Elegir el modelo / método térmico más adecuado. 
 Comparar las predicciones obtenidas con datos recopilados en bibliografía  
 En caso de que los componentes elegidos no estén en la lista de componentes agregar 
estimaciones 
 Generar datos experimentales en laboratorio si es necesario chequear el modelo 
termodinámico 
 
Además de realizar los pasos anteriormente mencionados se debe verificar la naturaleza del 
componente si es puro o mezcla, el rango de presiones y temperaturas, y comprobar que existan 
datos válidos. A continuación se muestran las figuras 2-3 y 3-3 las mismas que son un algoritmo 





Figura 2-3: Algoritmo para la selección del paquete de fluidos  




Figura 3-3: Algoritmo para la selección del paquete de fluidos  
Fuente: (Carlson, 1996) 
 
Se puede establecer diferentes paquetes de fluidos para cada lista de componentes siempre que se 
sigan los parámetros de diseño, en la lista de herramientas se selecciona el paquete de fluidos y 
se da “click” en “add” para establecer el paquete, y se cierra la ventana para proceder al entorno 
de simulación donde se agregan los elementos que se desean simular. Estableciendo así para el 
Componente1 (aire) el paquete Peng-Robinson,ya que el aire se encuentra en forma de gas y este 
paquete utiliza la constante de los gases,  para el Componente2 (agua) se establece el paquete 
ASME Steam debido a encontrase en estado líquido y ser un compuesto altamente polar. A 
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Figura 4-3: Paquete de fluidos para cada componente 
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
 
 
Entorno de simulación (Enter Simulation Enviroment) 
 
Esta es la pantalla principal donde se realiza la simulación, esta consta de una paleta de objetos, 
en donde se encuentran los flujos de masa (color azul) y energía (color rojo) así como también 
diferentes equipos de separación de fase, presión, transferencia de calor, reactores destiladores 
y operaciones unitarias como mezclado; y una sección lógica, en donde se encuentran equipos y 













Se introducen los siguientes dispositivos: 
 
1. Difusores: Son utilizados para controlar las condiciones de velocidad de entrada del fluido, 
aumentando su velocidad y disminuyendo su presión estática en el sistema. 
                             Figura 5-3: Representación gráfica del difusor en el simulador. 
                                                        Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
 
2. Compresor: Los compresores son utilizados para incrementar la presión del fluido y 
trasladarlo a lo largo del ciclo de potencia, en el ciclo el compresor consume trabajo de una 
fuente externa transfiriendo energia al fluido. 
 
                                 Figura 6-3: Representación gráfica del compresor en el simulador 
                                                        Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
 
 
3. Horno de combustión: Cámara en donde el combustible se quema, adicionando calor al fluido 
a presion constante. 
                                  Figura 7-3: Representación gráfica del horno de combustión en el 
simulador. 
                                                         Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
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4. Turbinas: Las turbinas en el ciclo combinado son las que aprovechan la energia que se le 
ha suminstrado al fluido para convertir esta energía en trabajo mecánico que luego es 
transformada en energía eléctrica, para el caso del diseño se utiliza dos turbinas una de vapor 
y otra de gas, en la primera el fluido entrará a temperaturas elevadas y generará trabajo 
mecánico, donde los gases de escape de este ciclo serán aprovechados para el funcionamiento 
de la segunda turbina mejorando asi la eficiencia del ciclo. 
                                Figura 8-3: Representación gráfica de la turbina en el simulador. 
                                                         Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
 
5. Intercambiadores de calor: Para evitar que la energia del vapor y del gas se desperdicien se 
utiliza los intercambiadores de calor en donde el fluido de gas que sale de la turbina tendrá 
que enfriarse y este le transferirá energía al vapor para que alcanze temperaturas elevadas y 
lograr así mejorar el trabajo de la segunda turbina. 
                                      Figura 9-3: Representación gráfica del intercambiador de calor en el 
simulador. 





6. Torre de enfriamiento:  Dispositivo  que  disminuye eficientemente la temperatura del fluido. 
                                       Figura 10-3: Representación gráfica de la torre de enfriamiento en el 
simulador. 
                                          Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
 
7. Bombas: El fluído en ciertos puntos perderá presión y no logrará fluir con normalidad por lo 
que es necesario adicionar bombas para evitar pérdidas de presión y aumentar la misma para 
el normal transporte del fluido a lo largo del sistema. 
                                Figura 11-3: Representación gráfica de la bomba en el simulador. 
                                                       Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018 
 
Establecidos los componentes de la barra de objeto, se procede a implantar las corrientes de 
alimentación de materia y energía, para cada corriente es necesario ajustar las condiciones 
principales: presión, temperatura, fracción molar, capacidad calorífica. 
 
A cada corriente se le debe asignar un nombre, ya que después se conectarán a los equipos y 
operaciones unitarias, al no nombrar las corrientes se puede tener confusiones al momento de 
asignar cada corriente al equipo, se puede asignar nombres numéricos o alfanuméricos de acuerdo 
a la comodidad del investigador. 
 
Introducidas las corrientes de alimentación, se deben colocar los equipos que realizaran la 
transferencia de masa o energía, para cada caso se tiene que asignar corrientes de entrada y de 
salida así como también se debe establecer el orden correspondiente al diagrama de flujo del 
proceso, asegurándose que todos los equipos tengan corrientes de alimentación ya sea de masa o 
energía y corrientes de salida, para verificar el normal funcionamiento de cada equipo las flechas 
deben tornarse color verde. 
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Se procede a simular el proceso y se interpretan los resultados, después de obtener la primera 
simulación se pueden modificar las condiciones de los flujos de alimentación a los equipos para 
lograr interpretar el mejor funcionamiento del ciclo y determinar cómo el proceso se ve afectado 
tanto por temperaturas, presiones, y purgas. 
 
3.4. Diseño Conceptual   
Se presenta un diagrama de flujo con las operaciones unitarias y los procesos de transformación 
que se llevaran a cabo para el diseño del ciclo combinado de potencia de gas y vapor. En la figura 
12-3 se muestra los equipos y procesos que se llevaran a cabo en la simulación. 
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Figura 12-3: Descripción general del ciclo combinado de potencia 
Realizado por: Jennifer Tiban, 201
Cámara de 
Combustión  
Turbina de gas  
Compresor 
Intercambiador 
de calor  1 
Turbina de vapor 




de calor  2 
Torre de 
enfriamiento 
Difusor 2  









3.5. Cálculos de Ingeniería 
 
3.5.1. Cálculos para el ciclo de potencia de gas  
 
Condiciones establecidas: 
𝑇1 = 9.9 𝐶 →  283.05 K 
 
𝑃1 = 14.6 𝑝𝑠𝑖𝑎 
 
𝑇3 = 1963 𝐶 →  2236.15 K 
 
𝑟𝑝 = 15 
 
𝜀𝐶𝑔 = 75 
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𝑃𝑟2 = 𝑟𝑝 ∗ 𝑃𝑟1 
 
𝑃𝑟2 = 15 ∗ 1.13125 
 
𝑃𝑟2 = 16.97 
 
Según Anexo A. 
Interpolando tenemos: 
𝑇2 = 609.7 𝐾   
 









𝑃2 = 219 𝑝𝑠𝑖 
Tenemos: 
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𝑇3 = 2236.15 𝐾  Temperatura de llama adiabática del  gas natural. 
Según Anexo A. 
Interpolando tenemos: 
ℎ3 = 2545.12 
𝑘𝐽
𝑘𝑔
   
 

























𝑃𝑟4 = 223.62 
Según Anexo A. 
Interpolando tenemos: 





















𝑃4 = 14.6 𝑝𝑠𝑖 
 

















3.5.1.2 Temperatura del aire a la salida del compresor 
 
𝑊𝑒𝑔 = ℎ2𝑎 − ℎ1 
 
ℎ2𝑎 = ℎ1 + 𝑊𝑒𝑔 
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Según Anexo A. 
Interpolando tenemos: 
𝑇2𝑎 = 712.95 𝐾 
 
3.5.1.3 Potencia consumida por el compresor 
 










ŵ𝑒𝑔 = 442.6 𝐾𝑊 
 
3.5.1.4 Trabajo generado por la turbina de gas 
 
𝑊𝑠𝑔 = (ℎ3 − ℎ4) ∗ 𝜀𝑇𝑔 
 










Temperatura del aire a la salida de la turbina de gas 
 
𝑊𝑠𝑔 = ℎ3 − ℎ4𝑎 
 
ℎ4𝑎 = ℎ3 − 𝑊𝑠𝑔 
 









Según Anexo A. 
Interpolando tenemos: 
 
𝑇4𝑎 = 1452.1 𝐾 
 
3.5.1.5 Potencia generada por la turbina de gas 
 










ŵ𝑠𝑔 = 966.50𝐾𝑊  
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3.5.1.6 Rendimiento del trabajo en relación al compresor 
 










𝑟𝑏𝑤 = 0.46 
 
3.5.1.7 Calor absorbido por la cámara de combustión 
 
𝑞1 = ℎ3 − ℎ2𝑎  
 










3.5.1.8 Requerimiento de combustible  para la obtención de calor necesario en la cámara de 
combustión 
 





Balance para el carbono: 
 
𝑋 = 𝑍 
 
Balance para el oxígeno: 
 
2𝑦 = 2𝑍 + 𝑃 
 
Balance para el hidrógeno: 
 
4𝑋 = 2𝑃 
En donde: 
X=1  
1 = 𝑍 
 
𝑦 =  2  
 
𝑃 = 2 
 
La ecuación balanceada para la combustión del metano: 
 




El cálculo de la energía de combustión es igual a:   
 
∆𝑐𝐻
0 = (∆𝑓𝐻0𝐶𝑂2) + 2(∆𝑓𝐻
0𝐻2𝑂) + 24.4 (∆𝑓𝐻
0𝑁2) − (∆𝑓𝐻
0𝐶𝐻4) − 2(∆𝑓𝐻


























Cantidad de combustible que se consumirá: 
 



















3.5.1.9 Trabajo  neto ciclo de gas 
𝑊𝑚𝑔 =  𝑊𝑠𝑔 − 𝑊𝑒𝑔 
 










3.5.1.10 Eficiencia ciclo de gas 
 














𝑀𝑔𝑟 = 0.29  𝑜 29% 
 
3.5.1.11 Potencia producida por el ciclo de gas  
 
ŵ𝑚𝑔 = 𝑊𝑚𝑔 ∗ 𝑚𝑔 
 








ŵ𝑚𝑔 = 523.9 𝐾𝑊 
 
3.5.2 Ciclo de potencia de vapor 
Condiciones  iniciales 
𝑃3𝑣 = 450 𝑝𝑠𝑖 
 
𝑃4𝑣 = 30 𝑝𝑠𝑖 
 
𝜀𝑇𝑣 = 0.99 
 
𝜀𝑏 = 0.80 
 
ŵ𝑠𝑣 = 376.39𝐾𝑊 
Estado 1 
Si: 
𝑃1𝑣 = 𝑃4𝑣 
 
𝑃1𝑣 = 30 𝑝𝑠𝑖 = 0.20𝑀𝑃𝑎 
 
Según Anexo B. 
Interpolando tenemos: 













𝑃2𝑣 = 𝑃3𝑣 
 
𝑃2𝑣 = 450 𝑝𝑠𝑖 = 3𝑀𝑃𝑎 
 
Entrada a la turbina 
 
𝑃3𝑣 = 450𝑝𝑠𝑖 = 3𝑀𝑃𝑎 
 
𝑇3𝑣 = 1151𝐶 











Salida de la turbina 
Si: 






𝑃4𝑣 = 30  𝑝𝑠𝑖 = 0.20𝑀𝑃𝑎 















3.5.2.1 Calidad de vapor 
𝑆4𝑣 = 𝑆𝑓 + 𝑥𝑆𝑓𝑔 
 












ℎ4𝑣 = ℎ𝑓 + 𝑥ℎ𝑓𝑔 
 







3.5.2.2 Trabajo  de la turbina de vapor 
 
𝑊𝑠𝑣 = (ℎ3𝑣 − ℎ4𝑣) ∗ 𝜀𝑇𝑣 
 







3.5.2.3 Flujo másico a través de la turbina de vapor 
 




















3.5.2.4 Trabajo de la bomba 






𝑊𝐷𝑣 =  
0.001061
𝑚3









ℎ2𝑣 = ℎ1𝑣 + 𝑊𝐷𝑣 
 










3.5.2.5 Potencia de la bomba 
 










ŵ𝐵 = 0.63𝑀𝑊 
 
3.5.2.6 Calor que ingresa al ciclo de vapor 
𝑞3 = ℎ3𝑣 − ℎ2𝑣 
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3.5.2.7 Calor que sale del ciclo de vapor 
𝑞4 = ℎ4𝑣 − ℎ1𝑣 
 










3.5.2.8 Trabajo neto ciclo de vapor 
𝑊𝑚𝑣 = 𝑊𝑠𝑣 − 𝑊𝐷𝑣 
 


























𝑀𝑣𝑟 = 0.50 𝑜 50% 
3.5.2.10 Potencia del ciclo de vapor 










ŵ𝑚𝑣 = 375.30𝐾𝑊 
 
3.5.3 Ciclo combinado de potencia 
3.5.3.1 Relación de flujos másicos en el intercambiador de calor 
 


















= 0.17 = 𝑦 
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3.5.3.2 Trabajo total del ciclo combinado de potencia 
 


































𝜖 = 0.50 𝑜 50% 
 
3.5.3.4 Potencia generada por el ciclo combinado de potencia  
 
ŵ𝑐 = ŵ𝑚𝑔 + ŵ𝑚𝑣 
 
ŵ𝑐 = 523.9 𝑀𝑊 + 375.30𝑀𝑊 
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ŵ𝑐 = 899.2 𝑀𝑊 
 
3.6.  Simulación  
 
Para la primera simulación se tomó en cuenta la temperatura mínima media de la región sierra  
9.9°C y la presión atmosferica de dicha región, 14.6 psia. Así como tambien una relacion de 
compresion 15 ya que según Cengel esta relacion de compresion es comun utilizarla en estos 
ciclos para generacion de electricidad, se tiene ademas la presion de entrada a la turbina de vapor 
de 450 Psi y una presion de salida de 30 Psi , esto debido a q según el catalogo para turbinas de 
produccion de electricidad mediante ciclos combinados de potencia la turbina SST-700 tiene esta 
capacidad. El rendimiento de cada dispositivo se detalla a continuacion según datos bibliograficos 
que establecen dichos paramtros de funcionamiento. 
 
 
2.6.1. Diseño del compresor 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Aire 
 Paquete de propiedades: Peng-Robinson 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 Eficiencia: 0.75  
 Relación de compresión: 15  
 
Condiciones de operación  
 
 Temperatura de entrada: 9.9°C 
 Flujo másico: 1 kg/s  
 Presión de entrada: 14.6 psia 
 Presión de salida: 219.7 psia  
 
 
Después de determinadas las condiciones de operación para el compresor, el programa estableció 




Figura 13-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida del compresor 




3.4.3. Diseño del horno de combustión  
 
Condiciones de diseño 
 
 Combustible: Gas natural 
 Temperatura máxima de combustión: 1963°C 
 Paquete de propiedades: Peng-Robinson 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 
 
Condiciones de operación 
 
 Temperatura de salida: 1963°C 
 Presión de entrada: 219 psia 
 
Después de establecidas las condiciones de operación para el horno de combustión, el simulador 




Figura 14-3: Flujo másico y flujo de energía a la salida de la cámara de combustión.  




3.3.4. Diseño de la turbina de gas 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Aire 
 Paquete de propiedades: Peng-Robinson 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 Eficiencia: 0.75 
 Relación de compresión: 15 
 
Condiciones de operación 
 
 Temperatura de entrada: 1963°C 
 Presión de salida: 14.62 psia 
 
Después de establecidas las condiciones de operación para la turbina de gas, el simulador calculó 




Figura 15-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida de la turbina de gas   
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
3.3.5. Diseño del intercambiador de calor 1 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Aire, Vapor de agua 
 Paquete de propiedades: Peng-Robinson, ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 
Condiciones de operación 
 
 Presión de entrada: 14.62 psia 
 
Después de establecidas las condiciones de operación para el intercambiador de calor, el 
simulador calculó los balances de materia y energía a la salida del mismo, los mismos que se 




Figura 16-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida del primer intercambiador 
de calor   
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
3.3.5. Diseño de la turbina de vapor  
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Vapor de agua 
 Paquete de propiedades: ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 Eficiencia: 0.80 
 
Condiciones de operación 
 
 Presión de entrada: 450 psia 
 Temperatura de entrada: 1151oC 
 Presión de salida: 30 psia 






Después de establecidas las condiciones de operación para la turbina de vapor, el simulador 




Figura 17-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida de la turbina de vapor 




3.3.6. Diseño del intercambiador de calor 2 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Vapor de agua 
 Paquete de propiedades: ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 
Condiciones de operación 
 
 Presión de entrada: 30 psi  
 Temperatura de entrada: 121.3oC 
 
Después de establecidas las condiciones de operación para el intercambiador de calor 2, el 
simulador calculó los balances de materia y energía a la salida del mismo, los mismos que se 
muestran en la figura 18-3. 
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Figura 18-3: Flujo másico y flujo de energía para las corrientes de salida del intercambiador de 
calor 2 




3.3.7. Diseño de la bomba 1 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Vapor de agua  
 Paquete de propiedades: ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 Eficiencia: 0.80 
 
Condiciones de operación 
 
 Presión de entrada: 30 psi  
 Presión de salida: 450 psi 
 Temperatura de salida: 39.7oC 
 
Después de la simulación se obtuvieron las condiciones de operación de la bomba 1 que se 
muestran en la figura 19-3. 
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Figura 19-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida de la bomba 1 
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
3.3.10. Diseño de la torre de enfriamiento 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Vapor de agua 
 Paquete de propiedades: ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 Temperatura de ingreso del aire: 17oC 
 Presión del aire: 14.6 psi 
 Temperatura de salida del aire: 20.24 oC 
 
Condiciones de operación 
 
 Temperatura de salida: 32 °C 
 
Después de la simulación se obtuvieron las condiciones de operación de la torre de enfriamiento 
que se muestran en la figura 22-3. 
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Figura 23-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida de la torre de enfriamiento 
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
3.3.13. Diseño de la bomba 2 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Vapor de agua 
 Paquete de propiedades: ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 Eficiencia: 0.75 
 
Condiciones de operación 
 
 Presión de Salida: 38 Psia 
 Temperatura de Salida: 32oC 
 
Después de la simulación se obtuvieron las condiciones de operación para la bomba 2, estas  se 




Figura 25-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida de la bomba 2 
Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
3.3.8. Diseño del mix 101 
 
Condiciones de diseño 
 
 Componente: Vapor de agua 
 Paquete de propiedades: ASME Steam 
 Sistema de Unidades: Sistema Inglés  
 
Condiciones del agua de enfriamiento a la entrada del mezclador 
 
 Temperatura: 19oC  
 Presión: 38 psi 





Condiciones de operación 
 
 Temperatura de entrada: 32oC  
 Presión de entrada: 38 Psi 





Después de la simulación se obtuvieron las condiciones de operación del mix 101 que se muestran 
en la figura 21-3. 
 
Figura 21-3: Flujo másico y flujo de energía para la corriente de salida del mix 101 






















A continuación, se muestran los resultados de la simulación para cada componente, figura 22-3 
 
 
Figura 22-3: Resultados de condiciones de operación en el simulador para cada componente.  





3.7.1 Resultados obtenidos con datos climáticos de temperatura y presión atmosférica del aire 
en costa, sierra, y oriente recogidos del INAMHI 2018, tomando en cuenta las temperaturas 
mínimas y máximas promedio de cada región.  
 
            Tabla 8-3. Potencia consumida por el compresor  variando temperatura y presión 












mínima 9.9 443.33 





mínima 21.5 459.44 





mínima 19.7 503.055 
Máxima    31.14 521.94 
                Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
            Tabla 9-3. Calor consumido por la cámara de combustión  variando temperatura y 











mínima 9.9 1818.05 





mínima 21.5 1790.55 







mínima 19.7 1748.61 
Máxima    31.14 1718.33 
                 Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
Tabla 10-3. Eficiencia producida según el combustible utilizado Vs Temperatura del aire al 
ingreso del compresor variando temperatura y presión atmosférica del aire al 





Temperatura (°C) Eficiencia del ciclo (%) 





mínima 9.9 49.13 49.5 





mínima 21.5 49.00 49.37 





mínima    19.7 47.67 48.07 
máxima 31.14 47.41 47.82 
Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
           Tabla 11-3. Potencia consumida por la bomba 1 variando temperatura y  












mínima 9.9 0.60 





mínima 21.5 0.60 







mínima 19.7 0.60 
máxima 31.14 0.60 




   Tabla 12-3. Eficiencia ciclo de gas utilizando metano como combustible variando 
 temperatura y presión atmosférica del aire al ingreso del compresor para cada región 









mínima 9.9 28.8 





mínima 21.5 28.3 





mínima 19.7 26.6 
máxima 31.14 25.9 
               Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
           Tabla 13-3. Potencia ciclo de gas variando temperatura y presión atmosférica del 











mínima 9.9 524.44 





mínima 21.5 508.33 
máxima 27.6  499.17 
  mínima 19.7 464.72 
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Oriente 12.18 máxima 31.14 485.83 





          Tabla 14-3. Eficiencia ciclo de vapor variando temperatura y presión atmosférica  










mínima 9.9 47 





mínima 21.5 47 





mínima 19.7 47 
máxima 31.14 47 
               Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
           Tabla 15-3. Potencia ciclo de vapor  utilizando metano como combustible variando  
            temperatura y presión atmosférica del aire al ingreso del compresor para cada región 











mínima 9.9 373.89 





mínima 21.5 373.89 
máxima 27.6  373.89 
  mínima 19.7 373.89 
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Oriente 12.18 máxima 31.14 373.89 
               Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
                                                             Tabla 17-3. Potencia 
                                                             generada por el ciclo  





                                                                                   Realizado por: Jennyfer Tiban, 2018. 
 
 
3.8. Análisis de Resultados  
 
3.8.1 Eficiencia del ciclo con respecto al flujo de alimentación de aire a la entrada del 
compresor 
 
La curva Eficiencia vs. Flujo de alimentación se muestra en la figura 23-3, se puede observar que 
la eficiencia del ciclo aumenta a medida que aumenta el flujo de alimentación, el cual va  de 0 a 
1Kg/s, donde la eficiencia más alta se logra al alimentar un flujo de 1Kg/s, la eficiencia 
incrementa conforme incrementa el flujo de alimentación, esto debido a que el compresor  eleva 
la presión inicial del gas hasta una presión final más alta que la inicial, por lo tanto según Pedro 
Fernandez Diez en su investigación sobre Compresores para el DEPARTAMENTO DE 
ENERGIA ELECTRICA Y ENERGETICA de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA deduce 
que a un mayor volumen de gas que ingrese al compresor se tiene una mayor presión a la salida 
del mismo elevando así la eficiencia del ciclo, sin embargo este aumento de la eficiencia es 
creciente hasta una alimentación de 0.6Kg/s de aire, a partir de dicho flujo hasta una alimentación 





    Gráfico 1-3: Curva Eficiencia Vs Flujo de alimentación 
      Realizado  por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
 
3.8.2. Eficiencia del ciclo con respecto a la temperatura de alimentación de aire al compresor  
 
En la figura 28-3; se muestra la curva Eficiencia Vs Temperatura de alimentación, donde se puede 
observar que a una temperatura de 31.14oC y utilizando metano como combustible se tiene una 
eficiencia de 47.81% mientras que a una temperatura de alimentación del aire de 9.9oC con el 
mismo combustible se observa una eficiencia del ciclo de 49.51% 
Según Cengel (2011) los resultados de la evaluación de diferentes temperaturas del aire de 
alimentación al ciclo en relación a la eficiencia del ciclo térmico muestra que a menor temperatura 
del aire a la entrada del compresor se tiene mayor eficiencia esto debido a que el aire en presencia 
de calor se expande, obligando al compresor a realizar un trabajo extra, asi se tiene mayor 
consumo de trabajo por parte del compresor. 
 
  Gráfico 2-3: Curva Eficiencia Vs Temperatura de alimentación.  






3.8.3. Temperatura del aire al ingreso del compresor Vs Eficiencia del ciclo 
Como vimos en la tabla 8-3 a 9.9oC  y 14.6 psi (condiciones del aire al ingreso del compresor)  y 
asumiendo que el aire ingresa libre de vapor, se tiene  una potencia consumida por el compresor 
de 443.33 KW, y una eficiencia del ciclo de 49.5%, mientras que a 31.14oC y 12.18 psi se tiene 
una potencia consumida de 521.94 MW por el compresor, y una eficiencia de 47.81%. Si: La 
potencia del compresor se  calcula multiplicando el flujo másico de aire que ingresa al mismo, 
por la diferencia entre  la entalpia del fluido a la salida del compresor menos la entalpia del fluido 
a la entrada del mismo, se tiene que  a menor temperatura a la entrada del compresor la entalpia 
del fluido será menor  y la potencia más baja, lo que beneficia en el rendimiento de la eficiencia 
del ciclo, obteniendo así una eficiencia 49.50%. (Cengel, 2011) 
 
3.8.4. Calor de combustión necesario 
En la tabla 9-3 se observa  que para combustionar 1Kg/s de aire, asumiendo  una combustión 
completa del gas natural con el fin de evitar residuos de combustible sin quemar, y con una 
temperatura de alimentación a la cámara de combustión de 439.80C  se necesita 1818.05 kJ/s, 
mientras que a una temperatura de 531.40C de alimentación a la cámara de combustión se necesita 
1718.33 kJ/s, se observa como la demanda de calor aumenta a medida que la temperatura de 
ingreso del aire a la cámara de combustión disminuye, esto debido a que el combustible debe 
aportar mayor calor para combustionar el mismo flujo másico a menor temperatura de entrada. 
Observándose además que el calor necesario en la cámara de combustión es inversamente  
proporcional a la temperatura de alimentación del aire al ingreso del compresor. 
 
3.8.5. Eficiencia del ciclo en relación al combustible utilizado 
Como podemos apreciar la tabla 10-3 se tiene que a una temperatura de 9.9C0 y utilizando metano 
como combustible se tiene una eficiencia de 49.50%, con gas natural y en las mismas condiciones 
una eficiencia de 49.13%.  Ahora variando la temperatura de ingreso del aire al compresor  a 
31.14 C0 y utilizando los mismos combustibles se tiene una eficiencia de 47.81% para el metano, 
47.4%1 para el gas natural. 
Se obtiene una mejor eficiencia al utilizar metano como combustible dado que la temperatura de 




            Gráfico 3-3: Curva Eficiencia según el tipo de combustible utilizado Vs Temperatura de 
alimentación.  
                 Realizado por: Jennyfer Tibán, 2018. 
 
3.8.6. Diseño turbina de gas 
Observando la tabla 11-3 se tiene que la potencia de la turbina es 967.77 KW para todas las 
condiciones de temperatura y presión del aire al ingreso del compresor, ya que la temperatura de 
ingreso a la turbina es la temperatura a la cual el combustible va a combustionar, varia así la 
potencia del compresor en función a la temperatura de combustión del combustible utilizado. 
 
3.8.7. Diseño de la bomba 1  
La bomba en el ciclo de vapor tiene una potencia de 0.60 MW, para alcanzar dicha potencia la 
bomba opera con una relación de compresión de 15,  un rendimiento de 0.8 y un flujo molar del 
fluido de entrada de 0.16 kg/s, dicho fluido ingresa a la bomba a 390 C y una presión de 30 psi, 
aumentando su presión a la salida de la misa hasta 450 psi y manteniendo la temperatura de salida 
igual a la de entrada debido a que la bomba es un dispositivo adiabático.  
 
3.8.8. Diseño de la turbina de vapor  
La turbina de vapor  trabaja con una eficiencia d 0.80, relación d compresión de 15 generando 
una potencia de 376.39KW,  dicha turbina opera  con una presión entrada del fluido de 450 psi y 
un flujo másico del fluido de 0.1655 kg/s. 
 
3.8.9. Eficiencia producida por la central 
Se tiene una eficiencia de 49.51% utilizando metano como combustible y condiciones de 
temperatura y presión de la región sierra debido a que arrojaron la mejor eficiencia. Debido a que 
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la temperatura del aire al ser la más baja asegurando que este aire sea más fácilmente compresible 
disminuyendo así el trabajo del compresor. 
 
 
           Gráfico 4-3: Curva Eficiencia del ciclo Vs Temperatura de alimentación.  















































• Las variables del proceso que influyen en el rendimiento  del ciclo  son:  
Presión y temperatura del aire al ingreso del compresor, ya que a mayor temperatura del 
aire el rendimiento disminuye. 
Flujo de alimentación del aire al compresor, a mayor flujo de alimentación la eficiencia 
del ciclo incrementa. 
Siendo la variable más influyente la temperatura del aire al ingreso del compresor ya que 
esta afecta directamente a la eficiencia del mismo debido a que el aire a mayor 
temperatura se expande, lo que provoca mayor trabajo en el compresor.  
 
 Al variar la presión y temperatura del aire al ingreso del compresor para cada región  del 
Ecuador teniendo así: la región sierra una presión de 14.6 Psi y temperatura máxima de 
21.12C y mínima de 9.9 C, para la región costa una presión de 14.7 Psi y temperatura 
máxima y mínima de 27.6 C y 21.5 C respectivamente, para la región oriente  una presión 
de 12.18 Psi y temperatura máxima y mínima de 31.14 C y 19.7 C respectivamente, se 
tiene que las condiciones que generan mayor  eficiencia del ciclo combinado de potencia 
son: 
Combustible: metano, consumiendo 1818.05 kJ/s de combustible por cada kg de aire que 
ingresa.  
Temperatura del aire a la salida de la cámara de combustión: 19630 C, temperatura a la 
salida de la turbina de gas: 11790 C 
Temperatura de gases de escape en intercambiador de calor: 488.50 C 
Relación de flujo de vapor por flujo de aire: 0.17 kg/s  
Temperatura y presión al ingreso de la turbina de vapor: 11510 C y 450 psi de presión. 
Temperatura y presión a la salida de la turbina de vapor: 121.3 0 C y una presión de 30 
psi  
Temperatura de condensación del vapor de agua: 39.46 0 C  
Flujo másico de alimentación a la bomba del ciclo de vapor: 0.1655 kg/s. 
Presión del fluido a la salida de la bomba: 450 psi   











 Una vez obtenido los resultados de la simulación es necesario realizar pruebas de campo 
en su instalación, controlando flujos y temperaturas. 
 
 Si se desea conocer la eficiencia que se obtendría variando la temperatura del aire, es 
recomendable utilizar temperaturas que se encuentren dentro de las existentes en el país. 
 
 Se recomienda siempre validar los datos obtenidos en simulación mediante cálculos 
manuales. 
 
 Se debe tener en cuenta los rendimientos establecidos según bibliografía para cada 
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